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59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S19Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S20Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak
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1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S21Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S22Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S23Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S24Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S27Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice

AutoCAD SHX Text
130.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
427.5m

AutoCAD SHX Text
1.01%

AutoCAD SHX Text
26.0m

AutoCAD SHX Text
0.61%

AutoCAD SHX Text
40.0m

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
51.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200 L=544.5m

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
182%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S108

AutoCAD SHX Text
S108

AutoCAD SHX Text
138.11

AutoCAD SHX Text
134.67

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S108 %%C200, Rz.d.=134.67

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr109 %%C200, Rz.d.=134.67

AutoCAD SHX Text
273%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
182%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S109

AutoCAD SHX Text
S109

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
134.83

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
33.60

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr79 %%C200, Rz.d.=134.83

AutoCAD SHX Text
92%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S110

AutoCAD SHX Text
S110

AutoCAD SHX Text
138.44

AutoCAD SHX Text
134.96

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
58.50

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr80 %%C200, Rz.d.=134.96

AutoCAD SHX Text
261%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
93%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
181%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
135.11

AutoCAD SHX Text
3.39

AutoCAD SHX Text
89.10

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr81 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr82 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
271%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
91%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
138.77

AutoCAD SHX Text
135.36

AutoCAD SHX Text
135.86

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
139.65

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr83 %%C200, Rz.d.=135.36

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr84 %%C200, Rz.d.=135.36

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
139.05

AutoCAD SHX Text
136.12

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
190.85

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr85 %%C160, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr86 %%C200, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
179%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S114

AutoCAD SHX Text
S114

AutoCAD SHX Text
139.25

AutoCAD SHX Text
136.35

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
237.05

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
183%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S115

AutoCAD SHX Text
S115

AutoCAD SHX Text
139.37

AutoCAD SHX Text
136.52

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
271.95

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
266%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
86%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
136.64

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
295.45

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr87 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr88 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
90%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
179%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S117

AutoCAD SHX Text
S117

AutoCAD SHX Text
139.56

AutoCAD SHX Text
136.80

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
327.10

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr89 %%C160, Rz.d.=136.80

AutoCAD SHX Text
132%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
139.63

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
347.10

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr90 %%C200, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr91 %%C160, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
266%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
93%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
182%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S119

AutoCAD SHX Text
S119

AutoCAD SHX Text
139.70

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
366.85

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr106.3 %%C200, Rz.d.=137.00

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr93 %%C160, Rz.d.=137.00

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
179%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S120

AutoCAD SHX Text
S120

AutoCAD SHX Text
140.25

AutoCAD SHX Text
137.17

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
402.05

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr94 %%C160, Rz.d.=137.17

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr95 %%C160, Rz.d.=137.17

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
92%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
248%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
181%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S121

AutoCAD SHX Text
S121

AutoCAD SHX Text
140.40

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
427.25

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr96 %%C160, Rz.d.=137.30

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr97 %%C200, Rz.d.=137.30

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr98 %%C160, Rz.d.=137.30

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
179%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S122

AutoCAD SHX Text
S122

AutoCAD SHX Text
140.56

AutoCAD SHX Text
137.56

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
453.15

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr99 %%C160, Rz.d.=137.56

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr100 %%C160, Rz.d.=137.56

AutoCAD SHX Text
240%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
102%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S123

AutoCAD SHX Text
S123

AutoCAD SHX Text
140.64

AutoCAD SHX Text
137.64

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
465.80

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr101 %%C160, Rz.d.=137.64

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr102 %%C160, Rz.d.=137.64

AutoCAD SHX Text
92%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S124

AutoCAD SHX Text
S124

AutoCAD SHX Text
140.71

AutoCAD SHX Text
137.71

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
477.55

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr103 %%C160, Rz.d.=137.71

AutoCAD SHX Text
109%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
268%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S125

AutoCAD SHX Text
S125

AutoCAD SHX Text
140.80

AutoCAD SHX Text
137.80

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
492.95

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr104 %%C160, Rz.d.=137.80

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr105 %%C160, Rz.d.=137.80

AutoCAD SHX Text
274%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
S126

AutoCAD SHX Text
S126

AutoCAD SHX Text
140.80

AutoCAD SHX Text
137.91

AutoCAD SHX Text
2.89

AutoCAD SHX Text
514.75

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr106 %%C160, Rz.d.=137.91

AutoCAD SHX Text
268%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
87%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
S127

AutoCAD SHX Text
S127

AutoCAD SHX Text
140.80

AutoCAD SHX Text
138.06

AutoCAD SHX Text
2.74

AutoCAD SHX Text
544.30

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr107 %%C160, Rz.d.=138.06

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr108 %%C160, Rz.d.=138.06

AutoCAD SHX Text
Gaz.

AutoCAD SHX Text
26.66

AutoCAD SHX Text
Wod.

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
99.55

AutoCAD SHX Text
Gaz. wys.ciśn. %%C500, Rz.o.=136.20

AutoCAD SHX Text
100.52

AutoCAD SHX Text
Gaz. wys.ciśn. %%C300, Rz.o.=137.41

AutoCAD SHX Text
103.14

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
434.99

AutoCAD SHX Text
Gaz.

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna

AutoCAD SHX Text
%%c400, L=8.0m

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
273%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S109

AutoCAD SHX Text
S109

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
134.83

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=134.83

AutoCAD SHX Text
Gr79

AutoCAD SHX Text
Gr79

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
135.10

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=136.76

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=136.90

AutoCAD SHX Text
2.98

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.o.=137.80

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=137.50

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
6.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
92%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S110

AutoCAD SHX Text
S110

AutoCAD SHX Text
138.44

AutoCAD SHX Text
134.96

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=134.96

AutoCAD SHX Text
Gr80

AutoCAD SHX Text
Gr80

AutoCAD SHX Text
138.44

AutoCAD SHX Text
135.29

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
4.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
93%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
261%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
135.11

AutoCAD SHX Text
3.39

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr82 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
Gr81

AutoCAD SHX Text
Gr81

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
135.34

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=136.99

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=137.00

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=137.60

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.d.=137.90

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
7.0m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
261%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
93%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
S111

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
135.11

AutoCAD SHX Text
3.39

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr81 %%C200, Rz.d.=135.11

AutoCAD SHX Text
Gr82

AutoCAD SHX Text
Gr82

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
135.46

AutoCAD SHX Text
3.04

AutoCAD SHX Text
6.90

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5.0m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
91%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
271%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
138.77

AutoCAD SHX Text
135.36

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=135.36/135.86

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr84 %%C200, Rz.d.=135.36

AutoCAD SHX Text
Gr83

AutoCAD SHX Text
Gr83

AutoCAD SHX Text
138.77

AutoCAD SHX Text
135.62

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
5.10

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=136.88

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=137.27

AutoCAD SHX Text
2.48

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=137.97

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.o.=138.17

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
7.0m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
271%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
91%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
S112

AutoCAD SHX Text
138.77

AutoCAD SHX Text
135.36

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=135.36/135.86

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr83 %%C200, Rz.d.=135.36

AutoCAD SHX Text
Gr84

AutoCAD SHX Text
Gr84

AutoCAD SHX Text
138.77

AutoCAD SHX Text
135.70

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
6.80

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6.5m

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
139.05

AutoCAD SHX Text
136.12

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr86 %%C200, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
Gr85

AutoCAD SHX Text
Gr85

AutoCAD SHX Text
139.05

AutoCAD SHX Text
136.24

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
6.35

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
5.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
89%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
S113

AutoCAD SHX Text
139.05

AutoCAD SHX Text
136.12

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr85 %%C160, Rz.d.=136.12

AutoCAD SHX Text
Gr86

AutoCAD SHX Text
Gr86

AutoCAD SHX Text
139.05

AutoCAD SHX Text
136.14

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=137.23

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=137.55

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=138.15

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.o.=138.45

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
5.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
86%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
266%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
136.64

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr88 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
Gr87

AutoCAD SHX Text
Gr87

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
136.67

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
5.60

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=138.04

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=137.95

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=137.78

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
6.0m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
266%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
86%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
S116

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
136.64

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr87 %%C200, Rz.d.=136.64

AutoCAD SHX Text
Gr88

AutoCAD SHX Text
Gr88

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
136.67

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
5.95

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
5.5m

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
90%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
S117

AutoCAD SHX Text
S117

AutoCAD SHX Text
139.56

AutoCAD SHX Text
136.80

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.80

AutoCAD SHX Text
Gr89

AutoCAD SHX Text
Gr89

AutoCAD SHX Text
139.56

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
6.5m

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
132%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
139.63

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr91 %%C160, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
Gr90

AutoCAD SHX Text
Gr90

AutoCAD SHX Text
139.63

AutoCAD SHX Text
136.93

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
125.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
7.5m

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
132%%D%%C200

AutoCAD SHX Text
270%%D%%C160

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
S118

AutoCAD SHX Text
139.63

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Studnia %%C1.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału S127 %%C200, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału Gr90 %%C200, Rz.d.=136.90

AutoCAD SHX Text
Gr91

AutoCAD SHX Text
Gr91

AutoCAD SHX Text
139.63

AutoCAD SHX Text
137.04

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
7.25

AutoCAD SHX Text
Granica

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. Krępice %%C110, Rz.d.=138.39

AutoCAD SHX Text
Gaz. śr.ciśn. %%C125, Rz.o.=138.83

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
Kabel energ., Rz.o.=139.03

AutoCAD SHX Text
4.61

AutoCAD SHX Text
Wod. %%C80, Rz.o.=138.13

AutoCAD SHX Text
Kabel energ., Rz.o.=139.03

AutoCAD SHX Text
Kabel energ., Rz.o.=139.03

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.o.=139.03

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
5,84

AutoCAD SHX Text
5,6

AutoCAD SHX Text
3,99

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
4,67

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
2,28

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
4,46

AutoCAD SHX Text
2,45

AutoCAD SHX Text
1,64

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
4,16

AutoCAD SHX Text
2,88

AutoCAD SHX Text
1,85

AutoCAD SHX Text
0,44

AutoCAD SHX Text
3,84

AutoCAD SHX Text
2,79

AutoCAD SHX Text
2,47

AutoCAD SHX Text
0,47

AutoCAD SHX Text
3,54

AutoCAD SHX Text
4,41

AutoCAD SHX Text
2,36

AutoCAD SHX Text
0,31

AutoCAD SHX Text
0,69

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
7,11

AutoCAD SHX Text
13,41

AutoCAD SHX Text
10,8

AutoCAD SHX Text
9,82

AutoCAD SHX Text
6,32

AutoCAD SHX Text
2,23

AutoCAD SHX Text
Włączenie za pomocą kaskady zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
33.60

AutoCAD SHX Text
24.90

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
55.55

AutoCAD SHX Text
51.20

AutoCAD SHX Text
46.20

AutoCAD SHX Text
34.90

AutoCAD SHX Text
23.50

AutoCAD SHX Text
31.65

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
19.75

AutoCAD SHX Text
35.20

AutoCAD SHX Text
25.20

AutoCAD SHX Text
25.90

AutoCAD SHX Text
12.65

AutoCAD SHX Text
11.75

AutoCAD SHX Text
15.40

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
29.55

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
4.93

AutoCAD SHX Text
7.06

AutoCAD SHX Text
5.10

AutoCAD SHX Text
6.80

AutoCAD SHX Text
6.35

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
5.60

AutoCAD SHX Text
5.95

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
7.25



Li
ni

a 
na

po
w.

Li
ni

a 
na

po
w.

27.02.2023r.

sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S28Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
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5.S29Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S31Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S32Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:

Branża:

Stadium:

Skala:

Data:

Podpis:

Podpis:mgr inż. Paweł Pabisiak

instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10
uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S33Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 
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5.S34Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
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mgr inż. Bogdan Smułczyński

instalacyjnej - Nr upr. 350/94/Lw
uprawniony do projektowania w specj. 

Podpis:Opracowali: mgr inż. Maria Felińska

Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S35Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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sanitarna

projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:
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Podpis:
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uprawniony do projektowania w specj. 

mgr inż. Bogdan Smułczyński
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Inwestor:

1:500/100

59-220 Legnica  ul. Poznańska 9/16 tel./fax 74 850 17 08  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S36Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"              

Nazwa inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami  w miejscowościach  Krępice i  Żurawiniec  
oraz  przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
z siedzibą w Miękini ul. Willowa 18, 

55-330 Miękinia 

Nr rys.

5.S37Profil podłuzny sieci kanalizacji sanit.
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krępice
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