
ŁĄCZNIK
Pom. pomocnicze z oknem

-18 °C

024
Magazyn oleju

5 °C

023
Wiatrołap

6 °C

020
Harcówka

20 °C

019
Magazyn

12 °C

018
Magazynek

20 °C

017
Wyjście ewakuacyjne

16 °C

022
Pom. gospod.
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POMIESZCZENIE WENTYLATORNI

PRZEZNACZONE DO WYDZIELENIA POŻAROWEGO

ŚCIANA PRZEZNACZONA DO WYBURZENIA

W MIEJSCE OTWORU WSTAWIĆ

DRZWI ROLETOWE 1,20X2,5M
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BUDYNEK SALI

GIMNASTYCZNEJ

BUDYNEK SZKOŁY
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