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KOTLOWNIA GAZOWA
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UWAGI:

1. Wymiary w [cm], poziomy w [m],

2. Zakres robdt budowlano — wykorficzeniowych:

POSADZKA

— skucie istniejgcych ptytek (kolizji z instalacjami) wraz z ich
uzupetnieniem,

— wykoanie przeku¢ i otwordw instalacyjnych,

— wykonanie na nowo posadzki z ptytek gresowych— uzupefnienie po
robotach branzowych

— wykonanie przejs¢ i przeku¢ instalacyjnych,

— ptytki ceramiczne w catym pomieszczeniu do wysokosci 2 m od
posadzki,

— wyprawki malarskie, malowanie na biafo

(szczeqdty wg kosztorysu i STWIORB)

3. Stolarka okienna i drzwiowa istniejqca,

4. Wszystkie otwory instalacyjne w Scianie wydzielenia pozarowego
REI30 zabezpieczy¢ lub wykona¢ w klasie EI30,

Rysunek:  RZUT KOTLOWNI

Temat: Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kotlownie
z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

Adres: ul. Powistancéw Wielkopolskich 27, 63-840
Krobia
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