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UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września
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Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

POSADZKI

1. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami

składowania / utylizacji

4. Osuszanie podłoży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od góry

5. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku

6. Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i

ceramicznych

7. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome

8. Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach

9. Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej

ŚCIANY

1. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami

składowania / utylizacji

4. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku

5. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków o powierzchni 25-50 m2 metodą natrysku

6. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

7. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm,

z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)

8. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe

9. Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej

10. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania

SUFITY

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ,

pokrycie jednowarstwowe

3. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome

4. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania

STOLARKA

1. Wykucie z muru ościeżnic

2. Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

3. Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

4. Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

5. Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową

6. Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową -drzwi zewnetrzne

7. Wymiana bramy garażowej

8. Renowacja schodów drewnianych stopnie 85x35

ELEWACJA

1. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie

POZOSTAŁE PRACE

1. Remont zalanej windy towarowej

2. Wymiana grzejnika stalowego

WYPOSAŻENIE

1. Dostawa i montaż wyposażenia

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

ROBOTY SANITARNE

1. Rury PP zgrzewane 16 wraz z kształtkami

2. Rury PP zgrzewane 20 wraz z kształtkami

3. Rury PP zgrzewane 25 wraz z kształtkami

4. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych

5. Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami (0,036 W/mK)

6. Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami (0,036 W/mK)

7. Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami (0,036 W/mK)

8. Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

9. Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

10. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

11. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

12. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm

13. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu

elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

14. Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

15. Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej

16. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

17. Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

18. Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

19. Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

20. Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

21. Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm

22. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

23. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

24. Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i

cementowo-wapiennej

25. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

wraz z kosztami składowania / utylizacji

26. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -za każdy następny 1 km

Krotność = 9

27. Dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody wraz z zasilaniem

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wymiana przewodów wtynkowych

2. Wymiana tablic kompletnych wyposazonych

3. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

4. Wymiana wyłącznika

5. Wymiana opraw oświetleniowych

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, prób i sprawdzeń

PROJEKTANT PODPIS

DATA:    11.26.2024 r.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PO POWODZI - PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

1:100

RZUT PARTERU

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

2 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

a

UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września

2020  r .  w  sp r aw ie  szczegó łowego  zak r esu  i  f o r my  p r o jek tu  budow lanego  §  20 ,  us t  1 ,  pk t .  4 ,  l i t e r a  b ) .

(DZ. U. 2022 r. POZ. 1679)

ELEWACJA

1. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

barwionego w masie wkolorze zbliżonym do

białego RAL 9010, kolor matowy

PROJEKTANT PODPIS

DATA:    11.26.2024 r.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PO POWODZI - PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

1:100

RZUT PIWNICY

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

1 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

a

PROJEKTANT PODPIS

DATA:    11.26.2024 r.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PO POWODZI - PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

1:100

RZUT PARTERU

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

2 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

a

UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września

2020  r .  w  sp r aw ie  szczegó łowego  zak r esu  i  f o r my  p r o jek tu  budow lanego  §  20 ,  us t  1 ,  pk t .  4 ,  l i t e r a  b ) .

(DZ. U. 2022 r. POZ. 1679)

UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września

2020  r .  w  sp r aw ie  szczegó łowego  zak r esu  i  f o r my  p r o jek tu  budow lanego  §  20 ,  us t  1 ,  pk t .  4 ,  l i t e r a  b ) .

(DZ. U. 2022 r. POZ. 1679)

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

POSADZKI

1. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami

składowania / utylizacji

4. Osuszanie podłoży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od góry

5. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku

6. Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i

ceramicznych

7. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome

8. Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach

9. Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej

ŚCIANY

1. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami

składowania / utylizacji

4. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku

5. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków o powierzchni 25-50 m2 metodą natrysku

6. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

7. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm,

z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)

8. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe

9. Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej

10. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania

SUFITY

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ,

pokrycie jednowarstwowe

3. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome

4. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania

STOLARKA

1. Wykucie z muru ościeżnic

2. Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

3. Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

4. Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

5. Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową

6. Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową -drzwi zewnetrzne

7. Wymiana bramy garażowej

8. Renowacja schodów drewnianych stopnie 85x35

ELEWACJA

1. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie

POZOSTAŁE PRACE

1. Remont zalanej windy towarowej

2. Wymiana grzejnika stalowego

WYPOSAŻENIE

1. Dostawa i montaż wyposażenia

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

ROBOTY SANITARNE

1. Rury PP zgrzewane 16 wraz z kształtkami

2. Rury PP zgrzewane 20 wraz z kształtkami

3. Rury PP zgrzewane 25 wraz z kształtkami

4. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych

5. Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami (0,036 W/mK)

6. Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami (0,036 W/mK)

7. Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami (0,036 W/mK)

8. Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

9. Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

10. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

11. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

12. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm

13. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu

elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

14. Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

15. Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej

16. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

17. Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

18. Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

19. Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

20. Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

21. Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm

22. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

23. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

24. Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i

cementowo-wapiennej

25. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

wraz z kosztami składowania / utylizacji

26. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -za każdy następny 1 km

Krotność = 9

27. Dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody wraz z zasilaniem

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wymiana przewodów wtynkowych

2. Wymiana tablic kompletnych wyposazonych

3. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

4. Wymiana wyłącznika

5. Wymiana opraw oświetleniowych

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, prób i sprawdzeń

ELEWACJA

1. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

barwionego w masie wkolorze zbliżonym do

białego RAL 9010, kolor matowy

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
1 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
3 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
5 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
4 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

RZUT I PIĘTRA

RZUT DACHU

BRANŻA

Skala rys.

a

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

1:100

ARCHITEKTURA

9 i

TYTUŁ RYSUNKU

Skala rys.

BRANŻA

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

PROJEKTANT

DATA:    11.26.2024 r.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PO POWODZI - PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHITEKTURA

BRANŻA

Skala rys.

a

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

7 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

a

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

8 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

Nr rys.

a

PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
10 i

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

ELEWACJA

1. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

barwionego w masie w kolorze zbliżonym do

białego RAL 9010 kolor matowy

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
7 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
8 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
9 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
10 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:50
6 i

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

PRZEDSZKOLE NR 5 W NYSIE

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

PRZEKRÓJ A-A

RZUT PIWNICY

PROJEKTANT PODPIS

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1:100
1 A

TYTUŁ RYSUNKU

Nr rys.

BRANŻA

Skala rys.

a

mgr inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA

UPR. Nr 74/01/OP

mgr inż. arch. PIOTR SMOTER

UPR. NR 09 / OPOKK / 2018

ODTWORZENIE STANU SPRZED POWODZI CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 5 W NYSIE SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW

(WG EKSPERTYZY TECHNICZNEJ INWENTIN TOMASZ MIKRUT Z DNIA 9 GRUDNIA 2017 R.)

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 13, 48-300 NYSA

DZ. NR 2276

IDENTYFIKATOR DZIAŁI BUDOWLANEJ: 160705_4.0005.2276

DATA:    16.12.2024 r.

AutoCAD SHX Text
14x20,1 25,5

AutoCAD SHX Text
H=240

AutoCAD SHX Text
84 239

AutoCAD SHX Text
H=239

AutoCAD SHX Text
110 207

AutoCAD SHX Text
114 123

AutoCAD SHX Text
H=233

AutoCAD SHX Text
H=244

AutoCAD SHX Text
114 200

AutoCAD SHX Text
H=243

AutoCAD SHX Text
107 58

AutoCAD SHX Text
h =165p=165

AutoCAD SHX Text
120 136

AutoCAD SHX Text
h =82p=82

AutoCAD SHX Text
H=241

AutoCAD SHX Text
131 66

AutoCAD SHX Text
h =157p=157

AutoCAD SHX Text
 72

AutoCAD SHX Text
h =147p=147

AutoCAD SHX Text
105 111

AutoCAD SHX Text
h =110p=110

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
10x17,3 31,4

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
- 2,92

AutoCAD SHX Text
97 63

AutoCAD SHX Text
h =163p=163

AutoCAD SHX Text
 68

AutoCAD SHX Text
h =140p=140

AutoCAD SHX Text
90 180

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
- 2,65

AutoCAD SHX Text
10x16,2 31,2

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
H=265

AutoCAD SHX Text
97 203

AutoCAD SHX Text
H=269

AutoCAD SHX Text
 72

AutoCAD SHX Text
h =129p=129

AutoCAD SHX Text
83 180

AutoCAD SHX Text
110 205

AutoCAD SHX Text
116 78

AutoCAD SHX Text
- 1,15

AutoCAD SHX Text
h =0p=0

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
- 2,83

AutoCAD SHX Text
244 227

AutoCAD SHX Text
268 244

AutoCAD SHX Text
- 2,81

AutoCAD SHX Text
129 70

AutoCAD SHX Text
h =155p=155

AutoCAD SHX Text
129 70

AutoCAD SHX Text
h =155p=155

AutoCAD SHX Text
H=243

AutoCAD SHX Text
H=217

AutoCAD SHX Text
H=236

AutoCAD SHX Text
H=245

AutoCAD SHX Text
63 136

AutoCAD SHX Text
h =86p=86

AutoCAD SHX Text
118 205

AutoCAD SHX Text
121 205

AutoCAD SHX Text
122 205

AutoCAD SHX Text
H=242

AutoCAD SHX Text
120 116

AutoCAD SHX Text
h =75p=75

AutoCAD SHX Text
90 208

AutoCAD SHX Text
117 136

AutoCAD SHX Text
h =84p=84

AutoCAD SHX Text
63 136

AutoCAD SHX Text
h =86p=86

AutoCAD SHX Text
H=243

AutoCAD SHX Text
118 136

AutoCAD SHX Text
h =83p=83

AutoCAD SHX Text
H=243

AutoCAD SHX Text
173 136

AutoCAD SHX Text
h =84p=84

AutoCAD SHX Text
91 203

AutoCAD SHX Text
H=241

AutoCAD SHX Text
117 136

AutoCAD SHX Text
h =84p=84

AutoCAD SHX Text
92 69

AutoCAD SHX Text
h =92p=92

AutoCAD SHX Text
118 197

AutoCAD SHX Text
74 105

AutoCAD SHX Text
h =61p=61

AutoCAD SHX Text
77 130

AutoCAD SHX Text
h =56p=56

AutoCAD SHX Text
118 136

AutoCAD SHX Text
h =85p=85

AutoCAD SHX Text
54 136

AutoCAD SHX Text
h =82p=82

AutoCAD SHX Text
54 136

AutoCAD SHX Text
h =82p=82

AutoCAD SHX Text
54 136

AutoCAD SHX Text
h =82p=82

AutoCAD SHX Text
54 136

AutoCAD SHX Text
h =82p=82

AutoCAD SHX Text
 12

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 33

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 20

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ CIEPLNY

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
01.1

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY

AutoCAD SHX Text
LP.

AutoCAD SHX Text
NAZWA POMIESZCZENIA

AutoCAD SHX Text
Pu (50% 1,4-2,2m, 100% >2,2m) [m²]

AutoCAD SHX Text
POW. PODŁOGI [m²]

AutoCAD SHX Text
01.1

AutoCAD SHX Text
KORYTARZ

AutoCAD SHX Text
17,51

AutoCAD SHX Text
17,51

AutoCAD SHX Text
01.2

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
5,13

AutoCAD SHX Text
5,13

AutoCAD SHX Text
01.3

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
18,64

AutoCAD SHX Text
18,64

AutoCAD SHX Text
01.4

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
6,95

AutoCAD SHX Text
7,96

AutoCAD SHX Text
01.5

AutoCAD SHX Text
GARAŻ

AutoCAD SHX Text
22,39

AutoCAD SHX Text
22,39

AutoCAD SHX Text
01.6

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
01.7

AutoCAD SHX Text
SZATNIA

AutoCAD SHX Text
4,05

AutoCAD SHX Text
4,05

AutoCAD SHX Text
01.8

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
7,98

AutoCAD SHX Text
7,98

AutoCAD SHX Text
01.9

AutoCAD SHX Text
KORYTARZ

AutoCAD SHX Text
14,76

AutoCAD SHX Text
14,76

AutoCAD SHX Text
01.10

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, CHŁODNIA

AutoCAD SHX Text
16,98

AutoCAD SHX Text
16,98

AutoCAD SHX Text
01.11

AutoCAD SHX Text
OBIERALNIA WARZYW I OBRÓBKA JAJ 

AutoCAD SHX Text
5,09

AutoCAD SHX Text
5,09

AutoCAD SHX Text
01.12

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN ODPADÓW

AutoCAD SHX Text
2,55

AutoCAD SHX Text
2,55

AutoCAD SHX Text
01.13

AutoCAD SHX Text
ZMYWALNIA

AutoCAD SHX Text
4,95

AutoCAD SHX Text
4,95

AutoCAD SHX Text
01.14

AutoCAD SHX Text
KUCHNIA

AutoCAD SHX Text
44,32

AutoCAD SHX Text
44,32

AutoCAD SHX Text
01.15

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZE

AutoCAD SHX Text
25,09

AutoCAD SHX Text
25,09

AutoCAD SHX Text
01.16

AutoCAD SHX Text
POM. TECHNICZNE

AutoCAD SHX Text
18,31

AutoCAD SHX Text
18,31

AutoCAD SHX Text
01.17

AutoCAD SHX Text
SCHODY

AutoCAD SHX Text
1,43

AutoCAD SHX Text
1,43

AutoCAD SHX Text
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

AutoCAD SHX Text
217.73

AutoCAD SHX Text
218.74

AutoCAD SHX Text
UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO § 20, UST 1, PKT. 4, LITERA B (DZ. U. 2022 R. POZ. 1679).

AutoCAD SHX Text
01.2

AutoCAD SHX Text
01.3

AutoCAD SHX Text
01.4

AutoCAD SHX Text
01.5

AutoCAD SHX Text
01.6

AutoCAD SHX Text
01.7

AutoCAD SHX Text
01.8

AutoCAD SHX Text
01.11

AutoCAD SHX Text
01.10

AutoCAD SHX Text
01.12

AutoCAD SHX Text
01.13

AutoCAD SHX Text
01.14

AutoCAD SHX Text
01.16

AutoCAD SHX Text
01.17

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

AutoCAD SHX Text
WM

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
PROD.MĄCZNE/ ZIMNA PŁYTA

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
OKAP

AutoCAD SHX Text
400V

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
WYDAWANIE  POSIŁKÓW

AutoCAD SHX Text
WARZYWA

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
MIĘSO/RYBY

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
- ŚCIANKI DZIAŁOWE DO ODTWORZENIA: GEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
ZMYWALNIA

AutoCAD SHX Text
BRUDNE  NACZYNIA  I ZLEWKI

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, CHŁODNIA

AutoCAD SHX Text
OBIERALNIA WARZYW I OBRÓBKA JAJ

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
DORA METAL

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
01.9

AutoCAD SHX Text
01.15

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
- DRZWI DO ODTWORZENIA

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1.	UKŁAD FUNKCJINALNY I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WG EKSPERTYZY TECHNICZNEJ INWENTIN TOMASZ MIKRUT Z DNIA 9 GRUDNIA 2017 R. UKŁAD FUNKCJINALNY I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WG EKSPERTYZY TECHNICZNEJ INWENTIN TOMASZ MIKRUT Z DNIA 9 GRUDNIA 2017 R. 2.	WYKOŃCZENIE ŚCIAN WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD WYKOŃCZENIE ŚCIAN WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  ŚCIAN WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD ŚCIAN WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD POMIESZCZEŃ CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD CZĘŚCI SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD SŁUŻACEJ DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD DO PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD I WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD WYDAWANIA POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD POSIŁÓW DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD  WYSOKOŚCI 2 M PONAD WYSOKOŚCI 2 M PONAD  2 M PONAD 2 M PONAD  M PONAD M PONAD  PONAD PONAD POZIOM POSADZKI WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIENASIĄKLIWYCH, ODPORNYCH NA WILGOĆ, NIEŚLISKICH. 3.	WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ŚWIETLE KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH KONSTRUKCJI / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH / WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  OTWORÓW DRZWIOWYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH  DRZWIOWYCH DRZWIOWYCH I PRZEJŚĆ NALEŻY LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  NALEŻY LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU NALEŻY LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OD WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU WYK. POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU POW. PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU PODŁOGI. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU  KRAWĘDZI OTWORU KRAWĘDZI OTWORU  OTWORU OTWORU OKIENNEGO. 4.	W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  NIE ODKRYTE NA ETAPIE NIE ODKRYTE NA ETAPIE  NA ETAPIE NA ETAPIE  ETAPIE ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI. 5.	W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE  O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ. 6.	WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;  PPOŻ. I BHP; PPOŻ. I BHP;  I BHP; I BHP;  BHP; BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 7.	SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU  BRANŻOWYCH PROJEKTU BRANŻOWYCH PROJEKTU  PROJEKTU PROJEKTU TECHNICZNEGO. 8.	PRZED ZAMAWIANIEM WSZELKICH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY. PRZED ZAMAWIANIEM WSZELKICH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY. 9.	WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM  POMIĘDZY PROJEKTEM POMIĘDZY PROJEKTEM  PROJEKTEM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM 10.	UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM OPRACOWANIA. UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM UWAGI ZAWARTE NA JEDNYM  ZAWARTE NA JEDNYM ZAWARTE NA JEDNYM  NA JEDNYM NA JEDNYM  JEDNYM JEDNYM RYSUNKU DOTYCZĄ CAŁEGO PROJEKTU. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. 11.	ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM  ZA WYRAŻENIEM ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ PROJEKTU LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ LUB INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ WSZELKIE ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ ZMIANY ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ ORAZ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ  NALEŻY KONSULTOWAĆ NALEŻY KONSULTOWAĆ  KONSULTOWAĆ KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ICH DOKONANIEM.  12.	PROJEKTANT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, PROJEKTANT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, FINANSOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, ZE ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH,  WYKOŃCZENIOWYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII ORAZ ZMIANY URZĄDZEŃ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  ORAZ ZMIANY URZĄDZEŃ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ ORAZ ZMIANY URZĄDZEŃ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  URZĄDZEŃ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ URZĄDZEŃ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ DOKONANYCH PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ PRZEZ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ INWESTORA BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ Z PROJEKTANTEM I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ I ZACHOWANIEM WYMAGANEJ  WYMAGANEJ WYMAGANEJ PROCEDURY DOKONANIA ZMIAN W PROJEKCIE. 13.	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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